BYGGFIRMA PETER OSTBERG Reg nr: E104009
Miituppdrag Sid nr: 3
Murspis

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Platsnamn: BYGGFIRMA PETER OSTBERG
Utdelnings- och postadress: Boge Viisters 790
624 36 Slite

Besoksadress: Boge Vasters 790
Organisationsnummer: 560819-0293
Telefonnummer: 0498-249224
Mobil: 070-587 65 78
Kontaktperson: Peter Ostberg
Kommun: Gotland
UPPDRAG

AF-Kontroll AB, har pa uppdrag av BYGGFIRMA PETER OSTBERG utfort
utsldppsmétningar till luft efter en murspis installerad 1 fastigheten Boge Vasters 790.
Mitningarna utférda den 8 januari 2009.

UTSLAPPSVILLKOR

Enligt (BFS 2006:12) Boverkets foreskrifter 6:741 Fastbrénsleeldning.

Fran byggnader med fastbransleanordningar med en effekt upp till 300 kW far utsldppet av
organiskt bundet kol (OGC) uppga till hdgst 100 mg OGC / m3 normal torr gas vid 10 % O2
och CO kolmonoxid till 0,3 vol.procent vid 13 % O2.

RESULTAT

Foéljande emissioner till luft har uppmatts.

Anliiggning
Murspis
Utfall Villkor
OGC vid 10 % O2 mg/m3ntg 1.4 100
COvid 13 % 02 vol % 0.16 0,3
1/ Berdknad verkningsgrad % 95 --

1/ Verkningsgrad har berdknats enligt, tillfort bréinsle, rokgasforlust och oforbrint i aska.

SLUTOMDOME

AF-Kontroll beddmmer att utslippsvillkoren till luft innehalls med god marginal.




